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Применение этажных коробок ТВ-Е2Е4

На основании нашего опыта внедрения АСКУЭ мы можем однозначно утверждать, что отсутствие формализации подключения счетчиков к магистрали сопряжено с большими неприятностями - неверное подключение счетчика может грозить не просто отсутствием связи с ним, но и выходом интерфейсного каскада счетчика из строя, и после исправления ошибки монтажа нередко приходилось менять и сам счетчик. Если Вам доводилось заниматься монтажом сложных устройств, то Вы знаете цену заверения монтажников, что "уж в четырех проводах мы не запутаемся". Даже опытные монтажники совершают ошибки, которые зачастую сложно найти. Именно поэтому Вам предлагается технология, позволяющая свести к минимуму человеческий фактор. В этом случае монтаж разбивается на 3 этапа:
1. Производится в условиях лаборатории - программирование и тестирование счетчика. Стандартным кабелем с нормально разделанным концом (МШ4), кабель  надежно подключается к счетчику. При этом есть гарантия, что клеммы надежно соединены с кабелем. Разъем RJ-11 не позволяет произвести неправильное подсоединение счетчика к внешним цепям.
2. Прокладывание магистрали, монтаж клеммных коробок и их прозвонка. Существуют стандартные тестеры для контроля монтажа телефонных линий, которые позволяют в каждой клеммной коробке проконтролировать правильность включения с одной стороны, и легко исправить ошибку, если она имеется.
3. Монтаж счетчиков и подключение их к магистрали. Монтажа силовой части мы касаться не будем, а подключение интерфейса сводится лишь в присоединение шнура МШ4 к этажной коробке с разъемом RJ11. При этом, что очень важно, имеется 100% уверенность, что сам счетчик исправен и верно подключен к магистрали.
Если сэкономить на кабелях и клеммных коробках, то внедрение может сильно усложнить жизнь и получить потенциально неустойчивую систему за счет плохих контактов в счетчиках. Это особенно опасно на первых этапах, поскольку по первому внедрению будут судить о системе. 
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Рис. Схема подключения счетчиков Меркурий-200/230 к магистральной линии
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Рис. Пример подключения счетчиков
















































